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SZCZEGAL WEJSCIA RUR CWU I CYRKULACJI

DO BUDYNKU

WYKAZ ARMATURY I SREDNICY PRZYLACZY DO POSZCZEGALNYCH BUDYNKAW

LP| NAZWA BUDYNKU [ dn RUR CO | Gco ¢ kg/h)| on ZRco Kvs dn RURY CWU | dn RURY CYRK [dn ZRcyrk
1 BUDYNEK GELAWNY dn 80 9 500 dn 50 415 dz 50x6,9 dz 40x5,5 dn2s
2 PORTIERNIA dn 25 575 dn 20 6,5 - - _—
ADMINISTRACYJNO-
3 LECZNICZY dn 65 4 280 dn 40 212 || dz 50x6,9 dz 32x4,4 | dn 20
4 PAVILON V dn 65 5 400 dn 40 212 || dz 50x6,9 oz 32x4,4 | on 20
BUDYNEK D 3 450 an 32
5 |oziatainost vepvczng 9N S0 " 219 || dz 40x9,5 dz 32x4,4 | dn 20
BUDYNEK TECHNICZNY
6 WARSZTAT (1) | dh 69 5 000 dn 40 212 || dz 63x8,6 dz 40x5,5 | on2s
BUDYNEK PO
7 dn 50 3 500 on 32 21,9 || dz 40x5,5 dz 32x4,4 | on a0
PRALNI ,
8 ucunm__mmxmmﬂmn_._zﬁi - 1000 dn 25 6,6 - - -

(1) BUDYNEK TECHNICZNY WARSZTAT MA BYC PRZEBUDOWYWANY
ARMATURA ZOSTANIE ZLOKALIZOWANA W STUDZIENKACH W BUDYNKU LUB NA SCIANIE W BUDYNKU
DLA INSTALACJL CO PRZYJETO ZAWGR RGWNOWAZNY V5032 HONEYWELL
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STAN PROJEKTOWANY, RURY PREIZOLOWANE PROWADZONE W ZIEMI
BEZ SKALI
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1. NA RURACH INSTALACJI CIEPLEJ wODY I CYRKULACJI WCHODZACYCH DO BUDYNKU I NA ODEJSCIACH W KOMORACH ZAMONTOWAC ZAWORY ODCINAJACE
2. NA RURACH INSTALACJI CYRKULACJI WYCHODZACYCH Z BUDYNKU ZAMONTOWAC ZAWORY RaAWNOWAZNE
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