SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. 2 6.0,

PP/1/2020 Garwolin, dnia 28.04.2020 roku

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacj¢ zadania pn.:
"Wymiana cieptociagu na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z 0. 0."

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych /PZP/ (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z p6zn. zm.)
Zamawiajacy — Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z 0.0.— przesyla tre$¢ zapytan dotyczacych zapisow
specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia /SIWZ/ wraz z wyjasnieniami.

W przedmiotowym postgpowaniu wplynely nastgpujace zapytania:

Grupa I

Pyt. 1
Na planie zagospodarowania (rys 1) oznaczono przylacza do remontu: K2 - portiernia, Budynek kottowni - budynek
po pralni, K3- Budynek administracyjno-leczniczy
Dla powyzszych przylgczy nie ma zamieszczonych rysunkow profili - czy te przylacza sa w zakresie, czy poza nim?
Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres okre$lony jest na rys. nr 1 i obejmuje takze przylacza do tych budynkow, dtugosci
wszystkich sieci i przytaczy sa okreslone w przedmiarze robot.

Pyt. 2
W opisie technicznym znajduje si¢ zapis o instalacji alarmowej rurociagéw cieptowniczych - czy to ma by¢
impulsowa, czy typu Brandes?

Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, ze do wyceny prosz¢ przyja¢ lokalizator awarii L-302.

Pyt. 3
W opisie znajduje si¢ zapis o montazu lokalizatora usterek - prosze o zamieszczenie schematu polaczen instalacji
alarmowej cieplociagu - w ktorym miejscu (obiekcie) ma si¢ znajdowac lokalizator usterek?

Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy przyjac, ze lokalizator usterek bedzie zlokalizowany w budynku kotlowni.

Pyt. 4
Jezeli cze$é rurociaggdéw jest juz wykonana, a my nawiazujemy si¢ do nich, czy Zamawiajacy posiada pomiary
instalacji alarmowej, $wiadczace o prawidlowej rezystancji istniejacej instalacji?

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyja¢ montaz instalacji alarmowej tylko w nowych rurociggach.

Pyt. 5
Co w przypadku, jezeli istniejace odcinki cieptociagu wykaza zawilgocenie? Jak wtedy nalezy wykona¢ instalacje
alarmowa?

Odp.
Zamawiajacy informuje, Ze nalezy przyja¢ montaz instalacji alarmowej tylko do nowych rurociggow.

Pyt. 6
Na schematach znajduja si¢ komory cieplownicze, z kosztorysu wynika, Zze nalezy w nich wykonac odgalezienia
prefabrykowana? - prosze o potwierdzenie
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Odp.
Zamawiajacy informuje, ze nalezy przewidzie¢ odgalezienia prefabrykowane

Pyt. 7
Z opisu technicznego wynika, ze na przylaczach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace - czy maja to by¢ zawory
odcinajace preizolowane prefabrykowane na centralne ogrzewanie i na ciepta wode?

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze moga to by¢ zawory zwykle

Pyt. 8

Czy jest mozliwos$¢ zorganizowania wizji lokalnej z projektantem?

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze na etapie prowadzonego postgpowania w zwiazku z aktualna sytuacja epidemiologiczna
oraz majac na uwadze zapisy rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazow w zwiazku
z wystapieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) nie ma mozliwo$ci zorganizowania wizji lokalnej z
projektantem.

Grupa 11

Pyt. 1
W nawiazaniu do ogloszonego przetargu na "Wymiang cieptociagu na terenie Szpitala Mazowieckiego w
Garwolinie Sp. z 0. 0." zwracam si¢ z prosba o przeprowadzenie wizji lokalnej.

Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, ze kwestie zwiazane z przeprowadzeniem wizji lokalnej zostaty okreslone w SIWZ,

Pyt. 2

Czy Zamawiajacy posiada schemat montazowy wykonywanego cieplociagu?
Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, Ze nie ma schematu montazowego, prowadzenie rur pokazane jest na rys nr 1

Pyt. 3
Czy Zamawiajacy dysponuje zestawieniem materialow - niezbedne w celu rzetelnego przygotowania oferty.

Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, ze niezbedny zakres prac (w tym materialy) zostal okreslony w SIWZ wraz z zatacznikami
(w tym w Sekeji 3.1. SIWZ).

Pyt. 4

W kosztorysie jest mowa o wykonaniu 100m2 sufitu podwieszanego w budynku kotlowni, w opisie technicznym a
takze specyfikacji nie ma o tym mowy - czy to nie jest jakas pomytka?

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze w kotlowni trzeba bedzie wymienic¢ rury, ktore prowadzone sg w przestrzeni
miedzystropowej dlatego tez w budynku kottowni nalezy wykonac¢ sufit podwieszany.

Pyt. 5

W kosztorysie jest mowa o karczowaniu drzew (16 szt.) czy Zamawiajacy posiada zgode na ich wycinke?
Odp.

Zamawiajacy informuje, Ze jest na etapie uzyskiwania zgody na wycinke drzew.
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Pyt. 6

Co nalezy zrobié¢ ze zdemontowanymi rurociggami? Czy przekaza¢ Zamawiajacemu, czy przekazac do utylizacji?
Odp.
Zamawiajacy informuje, ze zdemontowane rurociagi nalezy przekaza¢ do utylizacji.
Pyt. 7
W kosztorysie ujeto wymiang zaworéw w komorach cieplowniczych, czy nalezy przewidziec takze wymiane
rurociagéw w komorach?
Odp.
Zamawiajacy informuje, ze nalezy przewidzie¢ takze wymiang rurociagow w komorach.

Pyt. 8

W zakresie prac jest wyregulowanie hydrauliczne poszczegdlnych obiektow, czy Zamawiajacy dysponuje
obliczeniami nastaw na zaworach réwnowazacych?

Odp.
Zamawiajacy informuje by przyja¢, ze nastawy nalezy wykona¢ w trakcie prac.

Grupa III

Pyt. 1

Bardzo prosze o uméwienie wizji lokalnej na potrzeby przetargu dot. wymiany sieci cieptowniczej. Chciatbym
zaproponowa¢ wtorek lub $rode (28 lub 29 kwietnia).

Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, ze kwestie zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej zostaly okre$lone w SIWZ.

Grupa IV

Pyt. 1
Co nalezy zrobi¢ z komorami nr4 i nr5 — s przejéciowe czyli zbgdne.

Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, ze komory nr 4 inr 5 w trakcie realizacji robét nie beda demontowane - komory te
pozostaja.

Pyt. 2
W dokumentacji przetargowej brak profili nastepujacych odcinkéw sieci:
- Komora K2 — portiernia
- Kottownia — pralnia
- Komora K3 — budynek administracyjny
Czy wymienione profile zostang dofaczone do dokumentow przetargowych.
Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, ze profile te sa krétkie i nie wiele by wniosly dlatego nie zostaly dotaczone do projektu, o
nie zamieszczeniu tych profili napisano w opracowaniu projektowym. Zakres projektu w zakresie prac
zewnetrznych dokladnie obrazuje rys nr 1.

Pyt. 3
W jakiej technologii zostaty wykonane odcinki A-B i C-D i jak nalezy je polaczyc?
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Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przewidzie¢ dla rur co stalowych spawanie, dla rur cwu prosze przyjaé poprzez
typowe polaczenia.

Pyt. 4
Opis techniczny méwi, ze w szczelnych komorach maja by¢ zawory odcinajace i regulacyjne/kotierzowe co / czyli
gole a przedmiar méwi odgalezieniach termokurczliwych
SXT - po co odgalezienia SXT jak zawory majg by¢ gole ze wzgledu na brak wymiaréw komér nie wiadomo czy
tyle odgalezien zmiesci sie w komorze.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ jak jest okreslone w przedmiarze

Pyt. 5
Opis techniczny mowi o przewodach dwéch alarmowych w rurach, technologia rur stalowych oczywiscie takie
przewody posiada. Natomiast PEX-y nie, wigc sie¢ cwu i cyrkulacja bedzie bez nadzoru.

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze rury cwu PEX nie beda mialy nadzoru.

Pyt. 6
(...) dobrze by bylo zamiesé kontakt do projektanta.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze porozumiewanie si¢ pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym odbywa sie zgodnie z
zapisami SIWZ.
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