SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Sapital Mazowiccki w Garwolinie sp. z 0.0,

Garwolin, dnia 30.04.2020 roku
PP/1/2020

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacj¢ zadania pn.:
"Wymiana cieptociggu na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z 0. 0."

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwiein publicznych /PZP/ (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843z pozn. zm.) Zamawiajacy — Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z 0.0.— przesyla tresé¢
zapytah dotyczacych zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia /SIWZ/ wraz
z wyjasnieniami.

W przedmiotowym postepowaniu wplynely nastepujace zapytania:

Grupa I

Pyt. 1
Przedmiar poz. 2, 3, 4, 19, 20 : Czy w przedmiarach ujgto wykonanie (mechaniczne i reczne)
wykopéw. umocnienie wykopow, wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki dla odcinkéw: K3 — BUD.
ADM.-BIUR. i KOTL.- BUDYNEK PO PRALNI ?

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze przyjeto 20% wykopow recznych. Jesli wykonawca uwaza ze powinien
przyja¢ inny procent to moze to uja¢ w cenie oferty brutto.

Pyt. 2
Przedmiar poz. nr 3 obmiar 330x/,2=396 — Dlaczego przyj¢to umocnienie tylko jednej sciany
wykopow?, prosimy o poprawienie.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze przyjgto umocnienie tylko jednej sciany wykopéw, gdyz zaklada sig, ze
druga $ciana kanatu pozostanie, rozebrana bedzie tylko jedna sciana kanatu.

Pyt. 3
Dlaczego w przedmiarach nie ujeto ,,Recznych wykopow ziemnych” dla ,,wykopéw do Portierni™?,
prosimy o uzupehienie.
Odp.
Zamawiajacy informuje, ze przyjeto 20% wykopoéw recznych. Jesli wykonawca uwaza, ze powinien
przyjaé inny procent to moze to uja¢ w cenie oferty brutto.

Pyt. 4
Zgodnie z opisem technicznym rury cieplownicze nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierch rury, z czego tez wynika wysokos¢ obsypki i nadsypki roéwna: 16+30=46cm, w przedmiarze
w poz. nr 20 przyjeto tylko 25¢cm , prosimy o poprawienie.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze podsypka i obsypka rur powinna by¢ wykonana wg zalecenia producenta
rur, projektant nie moze narzuca¢ producenta rur.

Pyt. 5
Dlaczego w przedmiarze nie ujeto kolan, zwezek, zespotdw zlgczy, rgkawow termokurczliwych,
pierécieni gumowych dla stalowych rur preizolowanych C.0.? Prosimy o uzupelnienie.
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Odp.
Zamawiajacy informuje, ze ksztattki ujete sa w pozycji kosztorysowej, jesli jednak wykonawca uwaza
ze nalezy to uwzgledni¢ to moze to ujg¢ w cenie oferty brutto.

Pyt. 6
Dla prawidlowej wyceny oraz prawidlowego montazu, prosimy o udostepnienie schematu
wymaganego Systemu Detekcji Awarii.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze nalezy wycenic¢ system detekcji awarii wg czesci opisowej projektu.

Pyt. 7
Czy istniejace rury preizolowane na odcinkach A-B i C-D sa wyposazone w w/w System Detekcji
Awarii? Prosze o podanie nazwy tego systemu.

Odp.
Zamawiajacy informuje, Zze nie ma obowigzku podlgczenia istniejgcych rur do systemu detekcji awarii.

Pyt. 8
Z jakich materialow sa wykonane istniejace niepodlegajace wymianie sieci C.O., C.W.U. i Cyrkulacji
na odcinkach A-B i C-D ?

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze instalacja co rury stalowe, instalacja cwu tworzywo sztuczne.

Pyt. 9
Dlaczego w przedmiarze nie ujgto kolan, trojnikow, zlacz izolacyjnych tréjnikowych, zespolow
zlaczy, rekawow termokurczliwych, ztaczek redukcyjnych dla rur preizolowanych M-Pex instalacji
C.W.U. i Cyrkulacji ? Prosimy o uzupetnienie.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze ksztattki ujete sg w pozycji kosztorysowej, jesli jednak wykonawca uwaza
ze nalezy to uwzglednic to moze to uja¢ w cenie oferty brutto.

Pyt. 10
Przedmiar poz. nr: 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 85, 86, 87, 88, 89, 90 - Zawory
instalacji C.W.U. 1 Cyrkulacji (w komorach 1 w budynkach) — powinny by¢ skosztorysowane
znormy KNNR 4 0132 uwzgledniajacej wymagane ztgczki przejsciowe, prosimy o poprawienie.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze jesli wykonawca uwaza, ze nalezy jego uwage uwzglednic¢ to moze to
uja¢ w cenie oferty brutto.

Pyt. 11

W przedmiarze nie ujgto zaworéw C.O. o $r. DN80 (2szt.) w komorze K2, prosimy o uzupelnienie.
Odp.

Zamawiajacy informuje, ze w komorze K2 zawory DN 80 sa juz wykonane.

Pyt. 12
Przedmiar poz. nr 64. Ilos¢ projektowanych wejsé rur do budynkow to: 4+4+4+4+4+4+4+4+2=32szt.,
prosimy o poprawienie.
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Odp.
Zamawiajgcy informuje, ze w cenie oferty brutto nalezy uwzglednic rzeczywistej ilosci przejsc.

Pyt. 13

W przedmiarze nie ujeto uszczelnienia przejs¢ rur przez istniejace komory, prosimy o uzupetnienie.
Odp.

Zamawiajacy informuje, Ze ujeto w pozycji 63, prosze o uwzglednienie tego w cenie oferty brutto.

Grupa II

Pyt.

1. Miedzy kotlownig, a budynkiem techniczno warsztatowym (punkty pomiedzy 7, a 8) na trasie
planowanego cieplociagu znajduje si¢ powierzchnia utwardzona w postaci wylanego betonu oraz
phytki chodnikowej. Jakiego rodzaju odtworzenia nawierzchni oczekuje Zamawiajacy?

2. Czy Zamawiajacy uzupeini przedmiary w zakresie powyzszych prac (rozkucia i odbudowa
nawierzchni)?

Odp.

Zamawiajacy informuje, w cenie oferty brutto nalezy uwzglednic¢ przywrécenie do stanu pierwotnego,

zamiast betonu moze byé utozony chodnik. Przedmiar robét nie bedzie zmieniany. Wykonawca moze

jesli uzna to za stosowne, samodzielnie dopisa¢ dodatkowa pozycje w kosztorysie badZz wyceni¢ w/w

w inne pozycji.
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